Zdravím,

na zapojení desky Honeywell  je na schéma u konektoru A3  1. a 2. (termostat TUV) - TPB hnědý a rudý vodič u Procondu to byl u TPB(čidla TUV) hnědý bílá na fotce je zapojení na řídícím termostatu TPB hnědá rudá

Na vodiče bývalého čidla je nutné nasadit konektory pro připojení TPB - řídícího termostaru TUV

V.Křivák

